'ALLUMINIO

NELLE LINEE ELETTRICHE AEREE

E NEI CONDUTTORI NUDI DI' CONNESSIONE

e ” 72 . Ing. Conts Bulenio Sardagna

£

EDIZIONE
ALLUMINIO S. A
MILANO - VIA PRINCIPE UMBERIQﬁ‘18
Ristampa - Aprile 1940-XVIII



>

H

bo Eliibary: o Q
 OVYAC GVHAONLO DG

o

u(} o

L"ALLUMINIO

NELLE LINEE ELETTRICHE AEREE
E NEI CONDUTTORI NUDI DI CONNESSIONE



L'ALLUMINIO

NELLE LINEE ELETTRICHE AEREE
E NEI CONDUTTORI NUDI DI CONNESSIONE

Ing. Conte Emtenio dardagmna

EDIZIONE
ALLUMINIO S. A.

MILANO - VIA PRINCIPE UMBERTO, 18
Ristampa - Aprile 1940-XVIll



TUTTI | DIRITTI SONO RISERVATI

Industrie Grafiche Italiane STUCCHI - Milano, Via Marcona, 50



L'impiego pressoché totalitario dei conduttori in alluminio in luogo
di quelli di rame nelle linee aeree di trasporto di energia e di fele-
comunicazione, in relazione anche ai Decreti 29 novembre 1938-XVII
e 12 oftobre 1939-XVIl, ha portato a questa nuova ristampa, invece
dell'edizione completamente rifatta che resta nel desiderio del com-
pilatore, ma che avrebbe richiesto maggior tempo.

La nuova ristampa é solo lievemente corretta rispetto alla pre-

cedente.

I Compilatore

Ing. CARLO PRAMAGGIORE
Aprile 1940-XVIII.
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